

	Обозначения и сокращения
	Введение
	1 Анализ исходных данных на проектирование
	1.1 Анализ технологического процесса предприятия
	1.2 Анализ систем электроснабжения аналогичных заводов
	1.3 Анализ состава цехов предприятия

	2Расчет электрических нагрузок
	2.1 Определение расчетных нагрузок по цехам завода
	2.2 Расчет осветительной нагрузки
	2.3 Построение картограммы нагрузок и определение координат центра электрических нагрузок
	2.4 Определение  расчетной нагрузки предприятия

	3 Расчет внутреннего электроснабжения
	3.1 Выбор числа и мощности трансформаторов нацеховых трансформаторных подстанциях
	3.2 Расчет кабельных линий внутренней схемы электроснабжения
	3.3 Расчет баланса реактивной мощности

	4 Расчет внешнего электроснабжения
	4.1 Выбор напряжения питания предприятия
	4.2 Выбор типа и схемы пункта приема электроэнергии
	4.3 Расчет токов короткого замыкания
	4.4 Выбор электрооборудования  пункта приема электроэнергии
	4.5 Проверка трансформаторов тока и напряжения по допустимойнагрузке
	4.6 Расчет трансформаторов собственных нужд

	5 Защита от перенапряжений
	5.1 Расчет молниезащиты пункта приема электроэнергии
	5.2 Расчет заземляющего устройства на пункте приема электроэнергии
	5.3 Расчет заземляющего устройства на КТП
	5.4 Выбор и расстановка ОПН
	5.5 Выбор режимов заземления нейтрали

	6 Расчет релейной защиты трансформатора
	6.1 Выбор объема защит
	6.2 Расчет защит трансформатора
	6.3Расчет дифференциальной защиты
	6.4 Расчет защиты на реле типа РНТ-565
	6.5 Максимальная токовая защита
	6.6 Защита от перегрузки
	6.7 Газовая защита

	7Исследование способов отыскания повреждений ЛЭП
	7.1 Метод трех вольтметров
	7.2 Импульсный метод

	Заключение
	Список использованных источников

